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kontrola stanu technicznego elementéw konstrukcji obiektu v v v
ogledziny elementdw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne, oraz niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania v v v
obiektu

ocena stanu technicznego konstrukcji v v v
ocena stanu technicznego elewacji v v v
przeglad pomieszczeri technicznych obiektu v v v
kontrola przy Sci do uzy ia obiektu budowlanego wraz ze sp iem estetyki obiektu i opinig na temat otoczenia v
sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego v
sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego v
ogledziny oraz opinia na temat otoczenia obiektu v
kontrola stanu i il ji i dzen stuz hronie srodowisk v v v
ocena stanu technicznego urzadzen stuzgcych gromadzeniu i utylizacji odpadéw statych v v v
ocena stanu technicznego urzadzer stuzacych gromadzeniu i utylizacji sciekéw v v v
ocena stanu technicznego innych urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska v v v
ocena stanu technicznego instalacji z.w., c.w.u. i c.o. v v v
kontrola stanu i il ji i ' i v v v
ogledziny pomieszczeri przeznaczonych na kottownie v v v
ocena stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych ogrzewaniu v v v
ocena stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych chtodzeniu v v v
kontrola stanu i instalacji ylacji icznej oraz pr déw kominowych v v v
ocena stanu technicznego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji v v v
ocena stanu technicznego przewodéw kominowych wentylacji grawitacyjnej v v v
ocena stanu technicznego przewodéw kominowych spalinowych v v v
ocena stanu technicznego przewodéw kominowych dymowych v v v
kontrola stanu technicznego instalacji gazowych v v v
ocena stanu technicznego instalacji gazowej v v v
ogledziny pomieszczeri przeznaczonych na kottownie v v v
ocena stanu technicznego innych urzadzen stuzacych do przesytania lub magazynowania paliw gazowych v v v




